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釜石市簡易水道統合整備工事（大石）

釜石市簡易水道統合整備工事
（尾崎白浜・佐須）

釜石市簡易水道統合整備工事（尾崎白浜・佐須）

中妻老朽管布設替

大渡～大町地区老朽管布設替
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番号 項　目　名 基　準　値 検査結果
（平田保育園）

検査結果
（神ノ沢地区民家）

検査結果
（唐丹公民館） 備考

１ 一般細菌 1㎖の検水で形成される集落数が100以下 0個/㎖ 0個/㎖ 0個/㎖
病原生物

2 大腸菌 検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず
3 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.003㎎/㍑以下 0.0003㎎/㍑未満 0.0003㎎/㍑未満 0.0003㎎/㍑未満

無機物質

重 金 属

4 水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005㎎/㍑以下 0.00005㎎/㍑未満 0.00005㎎/㍑未満 0.00005㎎/㍑未満
5 セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01㎎/㍑以下 0.001㎎/㍑未満 0.001㎎/㍑未満 0.001㎎/㍑未満
6 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01㎎/㍑以下 0.001㎎/㍑未満 0.001㎎/㍑未満 0.001㎎/㍑未満
7 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01㎎/㍑以下 0.001㎎/㍑ 0.001㎎/㍑未満 0.001㎎/㍑未満
8 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.05㎎/㍑以下 0.005㎎/㍑未満 0.005㎎/㍑未満 0.005㎎/㍑未満
9 シアン化合物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.1㎎/㍑以下 0.001㎎/㍑未満 0.001㎎/㍑未満 0.001㎎/㍑未満
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10㎎/㍑以下 0.70㎎/㍑ 0.55㎎/㍑ 0.54㎎/㍑
11 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8㎎/㍑以下 0.05㎎/㍑未満 0.05㎎/㍑未満 0.05㎎/㍑未満
12 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0㎎/㍑以下 0.02㎎/㍑未満 0.02㎎/㍑未満 0.02㎎/㍑未満
13 四塩化炭素 0.002㎎/㍑以下 0.0002㎎/㍑未満 0.0002㎎/㍑未満 0.0002㎎/㍑未満

一般有機

化学物質

14 1,4-ジオキサン 0.05㎎/㍑以下 0.005㎎/㍑未満 0.005㎎/㍑未満 0.005㎎/㍑未満
15 シス-1,2-ジクロロエチレン及び

トランス1,2-ジクロロエチレン 0.04㎎/㍑以下 0.004㎎/㍑未満 0.004㎎/㍑未満 0.004㎎/㍑未満

16 ジクロロメタン 0.02㎎/㍑以下 0.002㎎/㍑未満 0.002㎎/㍑未満 0.002㎎/㍑未満
17 テトラクロロエチレン 0.01㎎/㍑以下 0.001㎎/㍑未満 0.001㎎/㍑未満 0.001㎎/㍑未満
18 トリクロロエチレン 0.03㎎/㍑以下 0.001㎎/㍑未満 0.001㎎/㍑未満 0.001㎎/㍑未満
19 ベンゼン 0.01㎎/㍑以下 0.001㎎/㍑未満 0.001㎎/㍑未満 0.001㎎/㍑未満
20 塩素酸 0.6㎎/㍑以下 0.06㎎/㍑未満 0.06㎎/㍑未満 0.06㎎/㍑未満

消　　毒

副生成物

21 クロロ酢酸 0.02㎎/㍑以下 0.002㎎/㍑未満 0.002㎎/㍑未満 0.002㎎/㍑未満
22 クロロホルム 0.06㎎/㍑以下 0.001㎎/㍑未満 0.001㎎/㍑未満 0.001㎎/㍑未満
23 ジクロロ酢酸 0.04㎎/㍑以下 0.002㎎/㍑未満 0.002㎎/㍑未満 0.002㎎/㍑未満
24 ジブロモクロロメタン 0.1㎎/㍑以下 0.001㎎/㍑未満 0.001㎎/㍑未満 0.001㎎/㍑未満
25 臭素酸 0.01㎎/㍑以下 0.001㎎/㍑未満 0.001㎎/㍑未満 0.001㎎/㍑未満
26 総トリハロメタン 0.1㎎/㍑以下 0.001㎎/㍑未満 0.001㎎/㍑未満 0.001㎎/㍑
27 トリクロロ酢酸 0.2㎎/㍑以下 0.001㎎/㍑未満 0.001㎎/㍑未満 0.001㎎/㍑未満
28 ブロモジクロロメタン 0.03㎎/㍑以下 0.001㎎/㍑未満 0.001㎎/㍑未満 0.001㎎/㍑未満
29 ブロモホルム 0.09㎎/㍑以下 0.001㎎/㍑未満 0.001㎎/㍑未満 0.001㎎/㍑
30 ホルムアルデヒド 0.08㎎/㍑以下 0.013㎎/㍑ 0.001㎎/㍑未満 0.001㎎/㍑未満
31 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0㎎/㍑以下 0.005㎎/㍑未満 0.005㎎/㍑ 0.010㎎/㍑
32 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2㎎/㍑以下 0.01㎎/㍑未満 0.01㎎/㍑未満 0.01㎎/㍑未満
33 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3㎎/㍑以下 0.01㎎/㍑未満 0.01㎎/㍑ 0.01㎎/㍑未満
34 銅及びその化合物 銅の量に関して1.0㎎/㍑以下 0.01㎎/㍑未満 0.01㎎/㍑未満 0.01㎎/㍑未満
35 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200㎎/㍑以下 4.2㎎/㍑ 22㎎/㍑ 30㎎/㍑
36 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05㎎/㍑以下 0.005㎎/㍑未満 0.005㎎/㍑未満 0.005㎎/㍑未満
37 塩化物イオン 200㎎/㍑以下 3.4㎎/㍑ 33㎎/㍑ 64㎎/㍑
38 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300㎎/㍑以下 48㎎/㍑ 31㎎/㍑ 37㎎/㍑
39 蒸発残留物 500㎎/㍑以下 77㎎/㍑ 100㎎/㍑ 150㎎/㍑
40 陰イオン界面活性剤 0.2㎎/㍑以下 0.02㎎/㍑未満 0.02㎎/㍑未満 0.02㎎/㍑未満
41 ジェオスミン 0.00001㎎/㍑以下 0.000001㎎/㍑未満 0.000001㎎/㍑未満 0.000001㎎/㍑未満
42 2-メチルイソボルネオール 0.00001㎎/㍑以下 0.000001㎎/㍑未満 0.000001㎎/㍑未満 0.000001㎎/㍑未満
43 非イオン界面活性剤 0.02㎎/㍑以下 0.005㎎/㍑未満 0.005㎎/㍑未満 0.005㎎/㍑未満
44 フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005㎎/㍑以下 0.0005㎎/㍑未満 0.0005㎎/㍑未満 0.0005㎎/㍑未満
45 有機物（全有機炭素［TOC］の量） 3㎎/㍑以下 0.2㎎/㍑未満 0.2㎎/㍑未満 0.2㎎/㍑
46 ｐH値 5.8以上8.6以下 7.3（20.9℃） 6.8（20.5℃） 6.6（20.7℃）
47 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし
48 臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし
49 色度 ５度以下 0.5度未満 0.5度未満 0.5度未満
50 濁度 ２度以下 0.1度未満 0.1度未満 0.1度未満
51 アンモニア性窒素 0.1㎎/㍑未満 0.1㎎/㍑未満 0.1㎎/㍑未満
52 遊離残留塩素（現地） 0.52㎎/㍑ 0.24㎎/㍑ 0.36㎎/㍑
53 遊離残留塩素（分析室） 0.42㎎/㍑ 0.23㎎/㍑ 0.32㎎/㍑

 平成23年度　全項目水質検査の結果を公表いたします。
■平成23年度の浄水水質検査結果
（採水月日：平成23年10月12日　水源名：新町第二井戸（浅井戸）　　採水場所：平田保育園　　　気温：18.8℃　水温：17.6℃）
（採水月日：平成23年10月３日　水源名：鵜住居第三井戸（深井戸）　採水場所：神ノ沢地区民家　気温：14.3℃　水温：17.0℃）
（採水月日：平成23年10月12日　水源名：小白浜井戸（浅井戸）　　　採水場所：唐丹公民館　　　気温：18.3℃　水温：14.5℃）
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会　社　名　等 電話番号 会　社　名　等 電話番号 会　社　名　等 電話番号
市　　　　　内 北 光 水 道 土 木 ㈱ 0193-28-3036 ㈱ 盛 水 道 電 業 社 0192-27-2138

㈱ 青 紀 土 木 0193-36-1611 ㈲ 前 川 冷 機 設 備 0193-26-6611 ㈲ サ サ キ 電 気 工 事 0192-56-2200
ア タ ッ ク 0193-23-9177 松 村 工 業 ㈱ 0193-23-1888 ㈲ 佐 藤 水 道 工 業 所 0192-26-3213
㈲ 荒 井 電 気 商 会 0193-22-5247 ㈲ マ ル ハ 建 設 0193-28-4053 ㈲ 佐 野 屋 水 道 土 木 0193-42-5580
㈲ 石 川 住 宅 設 備 0193-23-3643 三 浦 設 備 ㈱ 0193-26-5641 J・ ウ ォ ー タ ー ㈱ 019-646-9511
㈲ イ ズ ミ 空 調 0193-23-0352 村 松 設 備 工 業 0193-24-2425 篠 澤 管 工 業 ㈲ 0193-84-3644
㈲ 一 信 工 業 0193-23-7540 山 崎 建 設 ㈱ 0193-22-3089 鈴 木 設 備 0193-82-3462
㈲ エ イ ゼ ン 建 工 0193-26-5941 ㈲ 山 繁 水 道 0193-28-2622 ㈱ 成 翊 光 産 業 0192-27-1121
㈲ エ テ ル ナ 0193-22-5309 ㈱ 山 元 0193-22-1805 大 安 環 境 ㈲ 0193-42-2263
㈲ 及 川 興 建 0193-23-1616 市　　　　　外 ㈱ 高 設 019-645-4286
㈱ 小 澤 組 0193-22-2541 ア ク ア 工 業 ㈱ 019-647-2775 千 葉 住 設 0192-26-0306
㈲ 勝 又 設 備 0193-23-3229 ア ク ア 設 備 ㈱ 0178-72-1500 ㈲ 東 環 0192-27-7347
釜 石 ガ ス 工 事 ㈱ 0193-22-5907 ㈲ 荒 屋 タ イ ル 0193-42-6866 ㈱ 藤 原 組 0193-45-2026
㈲ ケ イ 工 業 0193-28-4126 ㈲ 池 田 水 道 0193-62-7016 松 村 建 設 ㈱ 0193-42-3640
五 菱 工 業 ㈱ 0193-27-3101 泉 商 事 ㈱ 0198-62-2077 ま る た つ ㈱ 0192-27-6679
㈲ 佐 藤 設 備 0193-23-8107 ㈱ 伊 藤 住 宅 設 備 0193-62-4112 ま る ふ く 建 設 ㈲ 0185-27-2620
㈲ 鈴 木 建 設 0193-22-1716 ㈲ エ イ ワ 工 業 0193-42-2611 ㈲ 村 上 水 道 工 事 店 0192-55-2412
㈱ 鈴 陶 釜 石 支 店 0193-23-6903 ㈱ 岡 本 造 船 所 0193-42-3311 ㈱メープルコーポレーション 0198-63-1731
大 東 電 気 工 事 ㈲ 0193-23-6202 花 南 水 道 土 木 ㈱ 0198-22-3988 ㈲ 最 上 商 店 0193-86-2622
太 平 工 業 釜 石 ㈱ 0193-31-1711 ㈱ 菊 地 建 設 0193-63-3871 ㈲ 盛 合 水 道 工 業 所 0193-67-3539
㈱ 武 山 建 設 0193-55-3036 ㈲ 菊 池 設 備 0198-62-8356 ㈲ 八 幡 組 0193-42-8600
㈲ 千 菅 電 器 0193-23-5959 ㈱ ク ラ シ ア ン 019-645-8711 山 口 建 設 0193-42-6005
㈱ 東 北 水 道 工 事 0193-26-7311 越 田 工 業 0193-82-0494 ㈲ 山 巳 建 設 0193-42-2296
㈱都南建設釜石支店 0193-25-2135 ㈲ 昆 組 019-697-6058 ㈱ よ つ ば テ ク ノ 019-646-5110
㈲ 日 管 水 道 0193-23-0316 ㈲ 斎 藤 設 備 0193-86-3373 リビングコンサルタントてど 0223-34-3568
㈲ 花 崎 産 業 0193-23-2100 ㈱ 栄 組 0198-65-3032 リフォームショップランナー 0193-42-5225
濱 口 設 備 0193-26-5516 ㈱ 佐 賀 建 設 0198-26-3800

釜石市指定給水装置工事事業者名簿 ※平成 23年 10月 31日現在／ 50音順

凍結に備え、水抜栓を活用しましょう！
　《水抜きの方法》

　　①水抜栓を右に止まるまで回してきっちり閉める

　　②全ての蛇口を全開にし、空気を入れて管内の水を抜く

　　③蛇口を閉める

※ 水抜栓を半開きや中途半端な状態にすると、漏水
の原因となりますので、操作する際は開閉のどち
らかの方向にきっちり止まるまで回してください。

環境に優しい再生紙と大豆油インキ（植物油）を使用しています。

水道管の凍結にご注意ください！
　今年も寒い季節が訪れました。毎年この時期になると水道

管の凍結による破損が相次いで起きています。水道管は、気

温が－２度以下では凍結・破裂の可能性が非常に高くなるた

め注意が必要です。

　給水装置はお客様個人の所有物であるため、凍結や破損な

どの修理費用や、それにより発生した水道料金はお客様のご

負担になり、何より不便が生じます。

　凍結事故を防ぐには、天気予報をこまめに確認するほか、

就寝前や留守にする際の水抜き等、早めに凍結防止の準備を

することが効果的です。

　もしも水道管が凍結した場合は、お早めに市指定の業者（別

表）または水道工事業協同組合（℡ 36-1030）へ修理依頼を

お願いいたします。

平成23年３月分の水道料金等の納入はお済みですか
　まだ、納入がお済みでない方は、納入通知書をご確認のう

え、最寄の取扱い金融機関又は水道事業所窓口にて納入願い

ます。（納入通知書が見あたらないときは、お手数ですが、

水道事業所までお越しください。）

口座振替でのお支払い
　水道料金のお支払いは、安心・便利な口座振替をお勧めし

ます。毎月 25 日（再振替日は翌月 10 日）に、お客様ご指定

の金融機関口座から引き落としになります（但し休日のとき

はその翌日）。お申し込みは、通帳・印鑑と使用者番号がわ

かるもの（「使用水量料金等のお知らせ」「納入通知書兼領収

書」等）をご持参のうえ、金融機関窓口で手続きしてください。

◆取扱金融機関…岩手銀行・北日本銀行・東北銀行・宮古信用

金庫・東北労働金庫・花巻農協・岩手県信漁連・ゆうちょ銀行

水抜栓の一例（仮設住宅の場合）

水道の中止届について
　お引越しや長期間留守にする等で水道の使用を中止する場

合は、水道事業所への届出が必要です。（仮設住宅も含みます。）

　ご予定が決まりましたならば、３～４日前までに連絡をお

願いいたします。（電話可）

　なお、届出がない場合は、ご使用されていなくても基本料

金がかかりますのでご注意ください。

【受付時間】　月曜日から金曜日（祝日および年末年始を除く）

　　　　　　８時３０分から１７時１５分


