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縮尺 1:20１号マンホール標準構造図

※地上より5ｍ以深に設置となるマンホール部材はⅡ種とする。

　また、マンホール深が5ｍ以上となる場合は、マンホールの中間付近に

中間スラブ（ＦＲＰ製、二分割後付用）を設置する。
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鉄蓋及び受枠
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調整金具及び調整モルタル（1:2）
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Ｂ－Ｂ断面図
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インバートコンクリート（18-8-40）

１号マンホール構造図
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マンホール用可とう継手マンホール用可とう継手

副管構造図

Ｃ－Ｃ断面図
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マンホール用可とう継手
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マンホール用可とう継手
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モルタル上塗り（1:2）t=2cm
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縮尺 1:10塩ビ製小型マンホール標準構造図

※寸法は参考寸法である。

　また、（　）内は本管がリブ管の場合の参考寸法。

平　面　図

断　面　図

　流下方向　 　流下方向　

塩ビ製小型マンホール用本管自在継手
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台座、φ300用
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塩ビ製小型マンホール用本管自在継手
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　流下方向　　流下方向　
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縮尺 1:20汚水桝及び取付管標準構造図

（車両通行有） （車両通行無）（ストレート桝） （ドロップ桝）

100×100－200（ゴム輪受口）

官
民
界

官
民
界

100×100－200（ゴム輪受口）

（曲管＋支管接続） （支管接続） （人孔接続）

※汚水桝を道路上に設置する場合、防護蓋の耐荷重はマンホール蓋に準拠とする。

鋳 鉄 製 防 護 蓋

汚水桝蓋詳細図

台座、φ200用　

塩　ビ　製　蓋

立上管、VUφ200

台座、φ200用　 塩ビ製ミカゲ蓋、φ200用、T-2

塩ビ製ミカゲ蓋、φ200用、T-2
内蓋、φ200用　

15
0

立上管、VUφ200

Ａ　タ　イ　プ

汚水桝タイプ

Ｂ　タ　イ　プ

宅内配管20‰以上

宅内排水管、VUφ100

桝底版、φ200用 取付配管10‰以上

75°自在曲管、φ100（ゴム輪受口）

立上管、VUφ100

立上管、VUφ200

取付管、VUφ100（ゴム輪受口）

汚
水
桝
深
　
Ｈ

1ｍ以内

1ｍ以内

宅内排水管、VUφ100

宅内配管20‰以上
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ストレート桝（三方向流入）
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桝
深
　
Ｈ

汚
水
桝
設
備
深
　
Ｈ
1

カラー、φ100（ゴム輪受口）

ドロップ桝（三方向流入）　

取付配管10‰以上

取付管、VUφ100（ゴム輪受口）

本管接続タイプ

　Ｃ　タ　イ　プ　 Ｄ　タ　イ　プ Ｅ　タ　イ　プ

取付配管10‰以上

取付管、VUφ100（ゴム輪受口）

本 管

取付管、VUφ100（ゴム輪受口切管）

カラー、φ100（ゴム輪受口）

75°自在曲管、φ100（ゴム輪受口）

90°自在支管、φ100（ゴム輪受口） 本 管

取付管、VUφ100（ゴム輪受口）

取付配管10‰以上

45°自在支管、φ100（ゴム輪受口）

マンホール用可とう継手、VUφ100用

取付管、VUφ100（ゴム輪受口）

取付配管10‰以上

各種マンホール
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0(
参
考
)

汚
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桝
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備
深
　
Ｈ
1

鋳鉄製防護蓋、φ200用、T-8(T-14,T-25)

鋳鉄製防護蓋、φ200用、T-8(T-14,T-25)
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縮尺 1:20路　面　復　旧　図

市道車道部（As）

※本復旧は、全幅復旧とする。

機械埋戻

県道車道部

県道歩道部

機械埋戻

掘削幅 影響幅

　表　層　工：再生密粒度アスコン(20F)　　　t= 50

　上層路盤工：粒調砕石(M-40)　　　 　　　　t=150

　下層路盤工：再生クラッシャーラン(RC-40)　t=150

15
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1
50
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35
0

仮復旧 本復旧

15
0
1
70

3
0

35
0

表　層　工：再生粗粒度アスコン(20) 　　　t= 30　

上層路盤工：粒調砕石(M-40)　　　 　　　　t=170　

下層路盤工：再生クラッシャーラン(RC-40)　t=150　

掘削幅

　表　層　工：再生細粒度アスコン(13F)　　　t= 30

　上層路盤工：再生クラッシャーラン(RC-40)　t=100

1
00

1
5
0

30

28
0

　下層路盤工：再生クラッシャーラン(RC-40)　t=150

本復旧

影響幅
※本復旧は、全幅復旧とする。
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市道車道部、私道部（G)

機械埋戻

掘削幅

路盤工：再生クラッシャーラン(RC-40)　t=100

1
0
0

本復旧

機械埋戻

掘削幅

3
50

57
0

表　層　工：再生粗粒度アスコン(20) 　　　t= 50　

上層路盤工：粒調砕石(M-40)　　　 　　　　t=170　

下層路盤工：再生クラッシャーラン(RC-40)　t=350　

1
70

5
0

影響幅
※本復旧は、半幅復旧とする。

仮復旧 本復旧
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3
0

57
0

40

　基　層　工：再生密粒度アスコン(20)　 　　t= 40

　上層路盤工：粒調砕石(M-40)　　　 　　　　t=150

　下層路盤工：再生クラッシャーラン(RC-40)　t=350

　表　層　工：再生密粒度アスコン(13F)　　　t= 30


