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建具表 S=1:50

記号・名称

姿

仕上

ガラス

見込

ＦＬ

金物

備考

シンダーコンクリート直均し仕上げ

（機械工事）

外 部 仕 上 表

区 分 床

コンクリート直均しの上コンクリート打ち放し （B種）

腰　壁 壁 屋　根 備　考 付　属　品
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コンクリート打ち放し

（ B 種）

図

1-01-3
梁型仕上：コンクリート打ち放し （C種）

柱型仕上：コンクリート打ち放し （B種）

ＦＬ

 (   )  の番号は「建築工事標準詳細図平成２５年版」の番号を表す。
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電気室　部分詳細図

受枠部詳細図 S＝1:2

D-D断面図

配線トラフ蓋詳細図

D
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平 面 図 S＝1:10ケーブルピット

パラペット詳細　S=1：2ひび割れ誘発目地詳細図S=1：2打継目地詳細図

S=1: 10

部位：軒先(寒冷地仕様)部位：平場

注意：下記参考 納まり図は　ロンシール　シート防水 機械的固定工法（210仕様）
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スラブ下

８５％

大ばりの支柱の盛りかえは行わない。また、その他のはりの場合も原則として行わない。

寒中、暑中、その他特殊コンクリ－トの適用を受ける期間に当る場合は、調合、打ち込み、養生、管理

フレッシュコンクリ－トの塩化物測定は、原則として工事現場で（財）国土開発技術研究センタ－の技

建築物（仮設建築物を除く）の構造耐力上主要な部分のコンクリートに含まれる塩化物イオンの含有量

構造体コンクリ－ト現場の圧縮強度試験供試体（ＪＡＳＳ５Ｔ－６０３）は、現場水中養生、または現

ポンプ打ちコンクリ－トは、打ち込む位置にできるだけ近づけて垂直に打ちコンクリ－トの自由落下高

さは、コンクリ－トが分離しない範囲とする。ポンプ圧送に際しては、コンクリ－ト圧送技士または同

等以上の技能を有する者が従事すること。なお、打ち込み継続中における打継ぎ時間間隔の限度は、外

充填、締固め、打継ぎ部の処理、養生方法等の扱いはＪＡＳＳ５の「７節　運搬および打込み・締固め」、

術評価を受けた測定器を用いて行い、試験結果の記録及び測定器の表示部を一回の測定ごとに撮影した

写真（カラ－）を保管し承諾を得る。測定検査の回数は、通常の場合、１日１回以上とし、１回の検査

な間隔をおいた３台の運搬車からその必要本数を採取する。なお、供試体の数量は、特別に指示なき場

同一作業班が同一日に施工した圧接箇所ごと（200箇所を超えるときは、200箇所ごと）に１回行い、

柱の帯筋（ＨＯＯＰ）の加工方法は、　Ｈ型（タガ型）　Ｗ型（溶接型）　Ｓ型（スパイラル型）とする。

鉄筋の加工寸法、形状、かぶり厚さ、鉄筋の継手位置、継手の重ね長さ、定着長さは「鉄筋コンクリ－

ト構造配筋標準図（１）（２）」または「壁式鉄筋コンクリート構造配筋標準図（１）（２）」による。

Ｄ１９未満は、すべて重ね継手とする。継手（Ｄ１９以上）をガス圧接とする場合は、日本圧接協会

ガス圧接部の抜き取り検査は、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成２２年度版　５．４．９に

場封かん養生とし、採取は打ち込み工区ごと、打ち込み日ごととする。また、打ち込み量が１５０ｍ

品質基準強度

Fc (N/mm

Ｃ種　　　　厚

Ｄ１０～Ｄ１６

Ｄ１９～Ｄ２５

φ＝　　　　　　Ｈ＝　　㎜

φ＝　　　　Ｌ＝　　㎜

特殊、S10T　認定品（□M12、□M16、□M20、□M22）

（使用する場合は設計者又は監督員と打合せのこと）

ＳＢＰＤ１２７５/１４２０（Ｄ１３）

中ボルト　　φ＝　　　　　　　　　高力ボルトすべり係数試験

「既製品」を使用する場合は、当該工事に先立ち検討書を提出して設計者の承諾を得ること。

既製品（認定品に限る）

ａ．　軽量コンクリート気乾単位容積重量（1種　　　KN/m

高力ボルト

スタッドジベル

アンカ－ボルト

特殊デッキプレ－ト

鉄筋現場加工

ＡＬＣ版　　　　　厚

キ－ストンプレ－ト　　　型式

折　版　　　型式　　　　Ｈ＝

デッキプレ－ト　　　　　型式

普通、F10T

SS400

ＳＤ２９５Ａ

高強度鉄筋

溶接金網

鋼　　材

異形鉄筋

SS400

SM490A

SN490C

SSC400

STKR400

種　類

BCR295

SN400A

SM490B

ＪＩＳ　Ｇ３１３７規格品

ＳＤ３９０

ＳＤ３４５

　ＳＤ２９５Ｂ

適用箇所

耐久設計基準強度　Fd

柱，梁，床，壁

ｂ．　特記なき限りＪＡＳＳ５による。

Ａ種

基礎，基礎梁

種　　類

Ｂ種

種　類

普通、軽量

普通

普通

一般

□オ－ルケ－シング　□拡底杭

□ア－スドリル　□ミニア－ス

□リバ－スサ－キュレ－ション

□埋込み（セメントミルク工法）

□中堀根固め工法

（オーガー併用最終打撃工法）

独立基礎　　　　　　　試験堀

深さGL－　　　m、支持層－　　　　　　　　　地盤の長期許容応力度　　　KN/m2　　載荷試験

ナット（シングル、ダブル）

その他（　　　　　　　　　　）

厚

厚

厚

使用箇所

□要　　□否

設計支持力（ｋＮ）

施工計画書承諾杭仕様

試験杭

杭径（㎜）

無）（　有 （　打ち込み

杭の先端の深さ（ｍ）

杭施工結果報告書

重ね継手

□有　□無

□有　□無

□有　□無

□有　□無

使用箇所

SN400B

BCP325

現場溶接

Ｄ２９

設計溶接強度

□0.9F

□0.9F

□0.9F

□0.9F

□1.0F

□1.0F

□1.0F

□1.0F

備　考

（　　　　　　　　）

ガス圧接継手

ガス圧接継手

重ね継手

3

100

径

）

120

使用箇所

設計基準強度

標準

2
)

18

24

24

長期

18

2
)Fc (N/mm

21

21

継手工法

150 190

(cm)

スランプ

15

18

18

備　考

比重

比重 2.3

2.3

ベタ基礎

ＰＣ　（□Ａ種　□Ｂ種　□Ｃ種）

鉄　筋　　主筋　SD -

コンクリ－ト　Fc＝

セメント量　　　　N／m2以上

スランプ　　　　　㎝

□Ａ種　□Ｂ種　□Ｃ種）

鋼材　□SS400　□STK400

ＰＨＣ（□Ａ種　□Ｂ種　□Ｃ種）

□ＲＣ　　□ＰＣ

□場所打ち

□ＰＨＣ　□Ｈ鋼

□鋼管　　□摩擦杭

□先端羽根付鋼管杭

コンクリ－ト杭

杭　種

支持層－

HOOP　SD -

□打ち込み

□回転埋設

□ＢＨ　□深礎

布基礎

材　料

注）３ 支柱の盛りかえは、必ず直上階のコンクリ－ト打ち後とする。

上表以外のセメントを使用する場合は工事監督員の指示による。

盛りかえ後の支柱頂部には、厚い受板、角材または、これに代わるものを置く。

支柱の盛りかえは、小はりが終わってから、スラブを行う。

一時に全部の支柱を取り払って、盛りかえをしてはならない。

特記事項本数

載荷）　　　　本

注）６

注）４

注）５

１回の試験は５本以上とする。

　　　試験機関名　：　未定

材料　　合板厚　１２㎜を標準とする。

代行業者名とは、試験・検査に伴なう業務を代行する者をいう。

片持ばり、庇、スパン9.0ｍ以上のはり下は、工事監督員の指示による。

コンクリート及び鉄筋の試験は、各行政庁の公的指定機関で行うこと。

　　　代行業者名　：　設計者又は工事監督員の認定する業者とする。

外観検査　　有　　無、引張試験　　有　　無、超音波探傷試験　　有　　無

備　考

　　　年　　月　　日

　　 年　　月　　日

日本建築センタ－認定

　第　　　　　　　号

大臣認定第　　　号

□手堀

□機械堀

拡底杭

施工法

有

有

ン
令

ク

(日)リ

－

ト

C

注）１

注）２

圧縮強度

5゜

5゜

コンクリ－トの

C未満

C～15°

無

無

コ
の
材

部
位

セ

の
種
類

ン
ト

平
均
気
温

置
期
間
の

存

15° C以上

メ

○近隣データの調査地番と

設計地番とは、約　　　ｍの

○備考

距離がある

ＧＬ－　　　ｍ

○孔内水位

種類

型枠存置期間

よる。

スラブ下、梁下

早強ポルト

ランドセメント

　支柱を取り外した後に取り外す

2

５

３

５Ｎ／mm

８

５

基礎、梁側、柱、壁

普通ポルト

ランドセメント

高炉セメント

Ａ種

シリカセメント

Ａ種

２

早強ポルト

ランドセメント

３

１５

１２

ランドセメント

高炉セメント

シリカセメント

普通ポルト

Ａ種

Ａ種

８

早強ポルト

ランドセメント

せき板

補強コンクリートブロック造（ＣＢ）

高架水槽　　　　　ｋＮ

キュ－ビクル　　　ｋＮ

有（　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｘ方向　ルート（　　　）

倉庫積載床用　　　Ｎ／m2

エレベ－タ　　人乗（ロープ式・油圧式）

広告塔

煙　突

門塀 擁壁

地下　　 階

鉄筋コンクリート造（ＲＣ）

鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ）

プレキャスト鉄筋コンクリート造（ＰＲＣ）

木造（Ｗ）

電源供給用 建屋

地上　　　階

新築 増築

平板載荷試験

液状化の検討

平板載荷試験

標準貫入試験

（基礎・杭の位置を明記すること）

地盤調査及び試験杭の結果により、杭長、杭種、直接基礎の深さ、形状を変更する場合もある

Ｙ方向　ルート（　　　）

リフト　　ｋＮ

受水槽　　ｋＮ

駐車装置

空調屋外機

ソーラーシステム

ホイスト　　ｋＮ

天井クレーン　　　ｋＮ

無

壁式鉄筋コンクリート造（ＷＲＣ）

壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造（ＷＰＲＣ）

塔屋　　　階

増改築

鉄骨造（Ｓ）

改築

No 1 No 2 10 20 30 40 50

ボ－リング標準貫入値、土質構成

値

ボーリング調査

土質試験

土　質
度

深 Ｎ

無　　（調査予定

敷地内有（ 近隣）

静的貫入試験

物理探査

標準貫入試験

無）

ボ－リング調査

有

調合計画は、工事開始前に工事監督員の承諾を得ること。

方法など必要事項について、工事監督員の承諾を得ること。

こえる場合は１５０ｍ

合は、１回当り６本以上とし、そのうち４週用に３本を用いる。

「８節　養生」による。

「鉄筋のガス圧接工事標準仕様書」による。

鉄筋はＪＩＳ　Ｇ３１１２の規格品を標準とする。

コンクリ－トはＪＩＳ認定工場の製品とし施工に関してはＪＡＳＳ５による。

セメントは、ＪＩＳ　Ｒ５２１０の普通ポルトランドセメントを標準とする。

気温が２５°Ｃ以下の場合は１２０分、２５°Ｃを超える場合は９０分以内とする。

における測定試験は、同一試料から取り分けて３回行い、その平均値を試験値とする。

○調査地番

ついてのコメント

○支特地盤、地層及び深さに

60

○位置図

水平地盤反力係数の測定

水平地盤反力係数の測定

備　考床用，小梁用名　称

積載荷重表

ラーメン用 地震用

理で表面あらさが５０Ｓ以上である場合は、赤さびは発生しないままでよい。

着するよう注意して行う。また、締付けは原則として２度締めとする。

ペイントを使用し２回塗りとする。

止めペイントは、ＪＩＳ　Ｋ５６７４、２回塗りを標準とする。

設備機器の架台及び基礎については工事監督員の承諾を得ること。

諸官庁への届出書類は遅滞なく提出すること。

必要に応じて記録写真を撮り保管すること。

各試験の供試体は公的試験機関にて試験を行い工事監督員に報告すること。

外径２倍以上の範囲でショットブラスト、グラインダ－掛け等を用いて除去した後、屋外に自然放

高力ボルトの締付けに使用する機器はよく調整されたものを使用し、締付けの順序は部材が十分密

締付け後の検査は、各締付け工法別に適切な締付けが行われているか検査する。

高力ボルトは「　　　　　　　　　　　　　　　」を標準とする。摩擦面の処理は黒皮などを座金

置して発生した、赤さび状態であること。ただし、ショットブラスト、グリットブラストによる処

防錆塗装の範囲は、高力ボルト接合の摩擦面及びコンクリ－トで被覆される以外の部分とする。錆

現場における高力ボルト接合部及び接合部の素地調整は入念に行い、塗装は工場塗装と同じ錆止め

床スラブ内に設備配管等を埋め込む場合は、スラブ厚さの1/3以下とし管の間隔を5㎝以上とする。

特記以外の梁貫通孔は原則として設けない、設ける場合は設計者又は工事監督員の承諾を得ること。

２８

２５

設計規準強度の

２８

１００％

２８

１７

Ａ種

Ａ種

ランドセメント

普通ポルト

高炉セメント

シリカセメント

梁　下

２８

普通ポルト

高炉セメント

Ａ種

Ａ種

早強ポルト

ランドセメント

シリカセメント

ランドセメント

支　柱

（Ｎ／m2）

施工計画書

備考

・検査数は特記の外、共通

・柱の現場溶接部については

　第三者は100％とする

高力ボルト

印以外の項目の検査結果については、工事監督員に報告すること）

材料規格証明書または試験成績書

鋼材倶楽部「建築鉄骨工事施工指針」

日本建築学会「ＪＡＳＳ６」「鉄骨精度検査基準」「鉄骨工事技術指針」

「突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル」

認定または登録工場　（　Ｍグレ－ド　以上又は　　　　　　ランク）

溶接部の検査（検査結果は後日工事監督員に報告すること）

日本建築学会「溶接工作規準、同解説Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ」

マクロ試験・その他

外観（目視）検査

超音波探傷試験

第三者検査機関とは、建築主、工事監督員又は工事施工者が、受入れ検査を代行させるために

注）　現場溶接部については原則として第三者による全数検査を行うこと。

自ら契約した検査会社をいう。

突き合わせ溶接部

第三者検査機関名

検査箇所

3
を

社内検査表

（

鋼材

現寸検査

建方検査

製作工場

検査率又は検査数

社内

個

％

％

検査方法

工事監督員第三者

％

％

個

　仕様書による

個

％

％

個

組立・開先検査

特殊ボルト

製作要領書

スタッドジベル

製品検査

工作図

図面及び杭構造計算による

以下とする。

3 ごとまたは、その端数ごとに一回を標準とする。一回に採取する供試体は、適当

は、0.3kg/m
3

(7)

(6)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(3)

(1)

(10)

(6)

(7)

(8)

(9)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(2)

(4)

(3)

(1)

(2)

(1)

(6)

(7)

(4)

(5)

(3)

(1)

(2)

電気室　構造設計標準仕様

４．地業工事

２．使用構造材料

１．建築物の構造内容 ３．地　盤

５．鉄筋コンクリ－ト工事

９．特記

８．その他

７．設備関係

６．鉄骨工事

縮　尺

釜　　　　石　　　　市

平田漁港海岸 釜石市大字平田地内

図　示

構造設計標準仕様其　6

全　15 枚ノ中 電気室

令和2年度平田漁港海岸災害復旧(電気室)工事

令和2年度

屋根、床、壁

梁貫通孔せん断補強筋

鉄骨

ボルト

コンクリ－トブロック（ＣＢ）

鉄筋

直接基礎

地盤種別

杭基礎

型　枠

増築計画

付帯工事

屋上付属物

特別な工事

構造計算ルート

コンクリ－ト

工事名称

建築場所

工事種別

主要用途

構造種別

階　数

適用は　　印を記入する

地盤調査計画

地盤調査資料

コンクリ－ト

鉄　筋

防錆塗装

耐火被覆の材料

鉄骨工事は指示のない限り下記による

工事監督員が行う検査項目

接合部の溶接は下記によること

工事監督員の承諾を必要とするもの

接合部の検査

シルト岩強風化１．２ ６０

M12

捨コンクリ－ト

土間コンクリ－ト 普通

躯体全般

胴縁・母屋

ダイヤフラム

柱

柱・梁

躯体全般

21 21 18 比重 2.3

第２種地盤

岩手釜石市平田漁港災害復興 設計業務 

１－２

１

釜石市大字平田地内

１－２

トルシア型（大臣認定品）

ＣＩＷ認定業者

１００

１００

３０

３０

１００

３０

図面、及び杭構造計算書による



柱脚で斜材となる柱幅と斜材幅が異る柱幅と斜材（柱又は梁）幅が同一

杭
主

筋
40
d

80
0～

1,
00
0

３５ｄまたは
２５ｄまたは

４０ｄまたは

余
盛

コ
ン

ク
リ

ー
ト

21 22.5 24

125以上

上端筋継手範囲

ＢＰ下端

D:1,500を越える場合

ベース下の施工を慎重にする。

２５ｄフックつき（※）

４０ｄまたは
３０ｄフックつき

1.1d以上

※柱に定着させる梁の主筋は、４０ｄまたは３０ｄフックつきとする

４．Ｄ２９以上の異形鉄筋は、原則として、重ね継手としてはならない

３．直径の異なる鉄筋の重ね継手長さは、細い方の鉄筋の継手長さとする

５．鉄筋径の差が７ｍｍを越える場合は、圧接としてはならない

２．継手位置は、応力の小さい位置に設けることを原則とする

１．末端のフックは、定着および重ね継手の長さに含まない

かぶり厚さ

最小かぶり厚さを確保する。

ひび割れ誘発目地部など鉄筋のかぶり

厚さが部分的に減少する箇所についても

ａ≧400

ガス圧接形状

圧接継手

ＳＤ３９０

継　　手

3㎜以下

θ＞８０゜

θ ｄ ｄ

16 18

20
0以

上

LC

　　　　　　　工法、それと同等以上のものとする。

　　　　　　　改定により標準かぶり厚さは１０ｍｍ増し

　　　　（４）軽量コンクリートの場合は、１０ｍｍ増しの値とする。

　　　　　　　を受けて４０ｍｍとすることができる。

　　　　（６）有効な仕上げとは、タイル貼り、モルタル塗り、外壁の外断熱

　　　　（３）コンクリートの品質および施工方法に応じ、工事監督員の承諾

　　　　（５）（　）内は仕上げがある場合。

20d［両側］

L1L1

屋　外

屋　内

屋　外

屋　内

柱・梁・床スラブ・耐力壁

　　　　（２）耐久性上有効な仕上げのある場合、工事監督員の承認を受けて

［注］　（１）耐久性上有効な仕上げのある場合、工事監督員の承認を受けて

　　　　　　　４０ｍｍとすることができる。

　　　　　　　３０ｍｍとすることができる。

土に接しない部分

土に接する部分

梁

擁　壁

耐力壁

非耐力壁

柱

基　礎　・　擁　壁

1.5L1以上

部　位

屋根スラブ

床スラブ

30（20）( )1

50

(

(

50

50

)2

)3

40

40

70

40

（30）

)4(

)1(
40

40

30

)4(
60

約0.5L1

30

（ｍｍ）

設計かぶり厚さ

30（20）

（ｍｍ）

最小かぶり厚さ

１０ｄかつ

１５㎝以上

d/5以下

重ね継手（下図のいずれかとする）

1.4d以上

圧接面 圧接面

　　　　つき

１５ｄフック

d/4以下

圧接面

３０ｄフックつき

４５ｄまたは
３５ｄフックつき

20
0以

上

LC

b

45ﾟ

a

フック付

か
ぶ

り
厚

さ
Dd

b

D1

へりあき200以上

10
0以

上

bの範囲:主筋間隔の1.5倍かつ200以下

a=D1+2d　の範囲：主筋間隔は200以下

杭間隔は2×φかつφ+1,000以上

ﾍﾞｰｽ筋

φ

2-
D

※一般のあばら筋と同様のものを２本束ねる

40d［片側］

ハ
ン
チ

梁
幅

※
｛

ジベル）による、おさまりに注意する。

地中梁の主筋、スタッドボルト（スタッド

125以上

（半固定として行政指導されることもあるので留意すること。）

フック無し

余長4d

か
ぶ
り
厚
さ

ハンチ 梁幅

2-D

※｛

主筋地
中
梁

フラットバー＠3,000

HOOP筋の継手は片側溶接

主筋のかぶりは

（各４ケ所）

10d又は重ね継手40d

スペーサー

100以上とする。

斜筋 : 3-D13 以上

φ

LC

埋込型

L2

地中梁上端筋 HO
OP
＠
10
0

埋込み長さ以上とする

地中梁下端筋

主筋の40d以上かつ埋込み形の

ハンチ

６～８

１

Ｌ

HO
OP

＠
15

0

ＢＰ下端

30～50
主筋

イ

Ｄ

150以上

L1

下端筋継手範囲上端筋継手範囲

鉄骨柱Ｄ

HOOP 2-D13以上

L2

20d

15d

HOOP 2-D13以上

根巻型
鉄骨柱Ｄ

20d

L1 15d

L2

6φ-＠1,000

ｅ＞D/6ｅ≦D/6

の拡大図イ

8d

注2・①の鉄筋は2-D13かつ、2本の一段太い鉄筋とする

注1・1.5Dの範囲の柱の帯筋は一段太いものか、又はダブル巻きとし＠100以下とする

8d

　　場合には、耐力、変形、

　　に注意して設計された

注）根巻型柱脚を採用する

Ｌ

　　ものとする。

30～50

帯筋より１サイズ太く

又は同サイズ２本

6d

10
0

Ｄ

6d

ｅ

10
0

か
つ

2D
以

上

40
d以

上

L2

L2

L2

柱Ｄ

1.
5D

１

L2

L2

L2

ａ＝1.5ｘ（呼び名の数値）

6d

L2

40
0

ＤL1

15d

ｅ

ａ

6φ-＠1,000

ａ

ａ

4d

ａ

4d

Ｐ

L2

Ｐ

柱Ｄ

Ｐ

1.
5D

１

Ｐ

L2

１

１

柱Ｄ

ａ

ａ

梁
Ｄ

　　但し上筋と下筋を読みかえる

４．埋戻し土のある場合は４０を７０とする

２．①の鉄筋はスラブ主筋の径以上とする

１．耐圧版鉄筋の継手位置は床スラブにならう

Ｈ≦５００は※印筋は不用とする。

※印筋はＤ１０－＠２００とする。

　場合、上向きとすることができる。

※上端主筋の定着は、やむを得ない

注）高強度せん断補強筋は、認定仕様による。

　ST・・・あばら筋　　HOOP・・・帯筋　　S.HOOP・・・補強帯筋　　φ・・・直径又は丸鋼

　＠・・・間隔　ｒ・・・半径　Ｃ・・・中心線　lo・・・部材間の内法距離　ho・・・部材間の内法高さ

　ｄ・・・異形棒鋼の呼び名に用いた数値、丸鋼では径　　Ｄ・・・部材の成　　Ｒ・・・直径

（１）構造図面に記載された事項は、本標準図に優先して適用する。

6d以上(※4d以上)

２５ｄフックつき（※）

４０ｄまたは
３０ｄフックつき

３５ｄまたは

４５ｄフックつき

３５ｄフックつき

折曲げ内法寸法Rは、SR235は3d以上、SD295A，SD295B，SD345のD16以下は、

3D以上、D19以上は4D以上、SD390のD16以上は、5D以上

スパイラル筋Ｒ

鉄筋の種類

ＳＤ２９５Ｂ

ＳＲ２３５

ＳＤ３４５

ＳＤ２９５Ａ 21 22.5 24

21 22.5 24

（Ｎ／ｍｍ

基準強度の範囲

クリートの設計

16 18

16 18

2
）

普通、軽量コン

ｄ

Ｒ

上記以外の鉄筋

折曲げ角度

鉄筋の余長 ４ｄ以上

ｄ

図
所による呼称

帯　筋

あばら筋

鉄筋の使用箇

図

ｄ

１８０゜

余長

Ｒ

（２）記号

Ｌ

（地震力等の水平力を考慮する必要のある場合は、別途検討すること。）

但しＬ≦φの場合

450φ

D10-＠150

10-D13

ｄ．柱、梁（基礎梁は除く）の出すみ部分の鉄筋（右図参照）

以上SR295B，SD345

19φ～25φ

以下

D29～D38

28φ～32φ

D19～D25

１５㎝以上

１０ｄかつ

１５ｃｍフック

一般（Ｌ２）

下端筋（Ｌ３）

　　　　つき

　　　　つき

小　梁

１５ｄフック

２５ｄまたは

２５ｄフック

SR235，SD295A

SR295B，SD345

定着の長さ

D16

16φ

D19

特別の定着及び

４５ｄまたは

４０ｄまたは

３５ｄフックつき

３０ｄフックつき

４５ｄフックつき

３５ｄフックつき

重ね継手の長さ

　　　　　つき

スラブ

（Ｌ１）

４ｄ以上

８ｄ以上

６ｄ以上

鉄筋の径による区分

以下

8d以上(※4d以上)

SR235，SD295A

鉄筋の種類

19φ

D16

16φ

１３５゜

ｄ

Ｒ

余
長

９０゜

ｄ

余
長

Ｒ

8d
以
上

内法寸法（Ｒ）

鉄筋の折り曲げ

※片持スラブ上端筋の先端

３ｄ以上

込むＴ形およびＬ形梁のキャップタ

の末端部またはスラブと同時に打ち

折曲げ角度９０゜はスラブ筋・壁筋

イにのみ用いる。

ｄ
キャップタイ

1.
5φ

300φ、350φ

6-D13

斫り部分

杭頭処理

杭　径

HOOP

補強筋

φ

400φ

8-D13

コンクリート止め板

ｆ．その他、本配筋標準に記載する箇所

所定の位置に止まった場合

φ
40

d

補強筋

ｅ．単純梁の下端筋

HOOP＠150

50

基礎下端

Ｌ

15
0

40
d

ａ．丸鋼　ｂ．あばら筋、帯筋　ｃ．煙突の鉄筋

粗骨材の最大寸法の1.25倍以上かつ25以上

丸鋼では径、異形鉄筋では呼び名に用いた数値1.5d以上

（ａ～ｆに示す鉄筋の末端部にはフックを付ける）

do

異形鉄筋

doあき

間隔

丸　鋼

ｄ

間隔

あき ｄ

配筋は同厚の壁リストにならう

Ｗ１の三角壁厚さは、２００以上又は地中梁幅とし、

※

150

600φ

10-D16

ＣＬ

４
５
ｄ

重
ね

継
手

500φ

8-D16

φ

L2

カゴ筋 1-D16

基礎下端

Ｌ＞φの場合は工事監督員の指示による

HOOP＠150

45°

所定より底く止まった場合

3-D16

（継手範囲）

Lo/2

Lo/2Lo/4

L2

外端部

外端部

Lo/4※

15d

Lo

L2

Lo/4

内端部

Lo

L1

15d

内端部

L2

Lo/4

2-D16以上

45゜～60゜

L1

L2

L1

W1

梁
幅

300

3-
D1
3

L2

Ｈ

500＜H≦1,000

※※※

L2

※

※

※

図の●印の鉄筋の重ね継手の

柱

梁

末端にはフックが必要

≧
15

d

L2
or
L3

L2

ハンチを付けた場合（ａ≧３）

１
ａ

②

40

①

70

３．②の鉄筋はＤ１３以上

設計応力に対して必要な定着長

鉄筋のフックは柱頭の四隅の鉄

筋並びにはりのせいが小さく、

さが不足する箇所に付ける

12d

末端部の添巻は1.5巻以上

Lは中間部50dかつ300以上

Lは50d以上かつ30㎝以上とする

40
0以

上

イ

P1

注３．フックおよび継手の位置は、

注２．Ｗ型で現場溶接をする場合は

注１．第１帯筋は、梁づらに入れる

※

L2

※

　　　主筋の位置をさける

　　　交互とする

第１帯筋

ピ

計

設

〃
〃
〃
〃
〃
〃

下

以

チ

ッ

P1

〃
〃

〃
〃
〃
〃
〃

〃

ho
/2

ho
/4

圧接継手

継手の好ましい位置

Ｄ

第１帯筋

〃

150以下

150以下

標
準
 1
,0
00

ho
/4

ho
/2

2d

両面溶接５ｄ以上

Lは片面溶接１０ｄ

目　型

日　型

6d

8d

135゜

ロ　型

4d

5d

6d

12d

Ｌ

L

2d
とする

Ｌ

40
0以

上
ho

/2
+1

5d

Ｗ型（溶接型）

重ね継手

6d

Ｈ型（タガ型） ロ

ho

ho

150以上

Ｓ型（スパイラル型）

L1

10d以上

ハ

5d以上

12d

15d

L2

ho
/4

ho
/4

L2
ho

/2
+1

5d
ｄ

ho

L2

　　性能などについて十分

（５）せいの高い梁のあばら筋加工要領図

（４）かぶり厚さ（単位：ｍｍ）
(2) 杭基礎

(1) 直接基礎

（３）小規模鉄骨造の柱脚固定の配筋

（４）水平ハンチの場合のあばら筋加工要領

（５）絞り （６）二段筋の保持

（２）鉄筋中間部の折曲げの形状　鉄筋の折曲げ角度９０゜以下

（３）鉄筋の定着及び重ね継手の長さ

（１）鉄筋末端部の折曲げの形状

（２）現場打ちコンクリート杭

（１）ＰＣ杭、又はＰＨＣ杭の全てに補強を行う

（６）鉄筋のフック

（５）鉄筋のあき

（４）基礎接合部の補強

（２）布基礎，べた基礎または１階が構造スラブの場合（定着，継手）

（１）独立基礎，杭基礎で，かつ1階が土間スラブの場合（定着，継手）

（３）べた基礎

（４）斜め柱・斜め梁

（３）帯筋

（１）柱主筋の継手 （２）柱主筋の定着

電気室　鉄筋コンクリート構造配筋標準図（1/2）

４．基礎

２．鉄筋加工、かぶり

１．一般事項

３．杭

５．地中梁

６．柱

釜　　　　石　　　　市

平田漁港海岸 釜石市大字平田地内

其　7 配筋標準図（1/2）

全　15 枚ノ中 電気室

令和2年度

縮　尺 図　示

鉄筋コンクリート構造

令和2年度平田漁港海岸災害復旧(電気室)工事



1,000

1,000

ダブル配筋

D10＠200

D10＠150ダブル

D10＠200ダブル

D13

D10＠400

D10＠600

増打するときは事前に設計者又は

工事監督員と打合わせのこと

A＜500

ハッチ部分の面積Ａ㎝

※柱と同径、同ピッチとする。

L1 注）ho≦25ｔかつ3,500以下とする。但し直交方向25ｔ以内に壁、又は柱がある場合は除く

Ｄ＜６００　不要

両側床版付（Ｔ型）梁で　ｃ　又は　ｂ　とすることができる。

（ロ）フックの位置は　ａ　にあっては交互、　ｂ　にあってはスラブ側とする。

（イ）原則として　ａ　のフック先曲げとする。片側床版付（Ｌ型）梁で　ｂ、

Ｄ１０（９φ）＠１０００以内で割り付ける

6d

腹　　筋

幅止め筋

　６００≦Ｄ＜　９００

　９００≦Ｄ＜１２００

１２００≦Ｄ

D13-200＠ダブル

・設計配筋間隔の1/2ピッチ　長さ２L1以上

・無筋部分　D10-@200 長さ800以上

18
0°

曲
げ

２－Ｄ１０（９φ）　１段

４－Ｄ１０（９φ）　２段

Ｄ１０（９φ）＠３００以内

幅止め筋

腹筋

4d

4d
Ｄ

ＳＲＣの場合

4d

6d
4d

D10-＠200

D10-＠200

ｂ　間仕切壁との交叉部

D13

300 50

ａ　軽作業の土間

折曲

600

Ｄ
Ｄ

D10-150＠

300

注）継手部は必ずモルタルを充てんすること

ハッチ部分は増打コンクリートを示す。

注）ｈはコンクリートブロック段数調節寸法とする。但し、200≦ｈ≦400

（ダメ穴打継面について）

250

2-D16

2D

1,200×600以下

L1

L1

30
0

ａ

2-D16

20
0

印は補強筋

※

ａ

ａ及びａ≦200

3-D16

Ｂ

※

300 ａ

補強タテ筋

最　上　階

一　般　階

かつ水平投影長さを0.75Ｄ以上とする

注．下端筋は原則として曲上げ定着とする

折曲げ起点は中心線をこえる

1/2B

×印は幅止め筋

第１あばら筋は柱面より配筋する

8d

（注、床版がない場合は135°以上のフックとする）

ａ ｂ 6d

ｃ　片持梁の定着

先端 端部

Lo

Lo/4

2Lo/315d

25d

ｂ　小梁の定着

下向きでもよい

斜めでもよい

面

正

平　面

25d

Ｂ
1/2B

最終端

斜めでもよい

L2

ａ　大梁

ことを原則とする

Lo

Lo/4

20d

2L

15d

ＬＣ ｂ　一般床スラブ

L

10
d以

上

（出隅受け部配筋）

注）出隅部の補強筋は、計算により算出する。

L1
/2

L2
/2

筋
は

D1
3、

下
端

筋
は

D1
0を

設
け

る
）

出
隅
部

の
補

強
（

つ
な

ぎ
部

中
間

に
上

端

補
強
筋

の
定

着

好ましい位置

鉄筋か、又は、同サイズを２本巻きとする

つり上げ筋は、一般のあばら筋より、１サイズ太い

ｃ

8d

6d ｄ

Lo

ｅ

6d

8d

つりあげ筋

あばら筋

を入れる

片
持

梁
鉄

筋
折
り
下

げ

Lo/2

ＬＣ

Lo/4

に必ず入れること。

補強あばら筋は小梁主筋側

L1

L2

は継手の

平面

各１－Ｄ１３　　　　Ｄ≦１５０ 各２－Ｄ１３

各２－Ｄ１９

各２－Ｄ１３

Ｄ

中央 500

2D

D13

2D
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端部
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D13
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L1
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下

Ｄ

中央
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各２－Ｄ１３

Ｄ

端部

Ｄ
以
下

周囲補強筋

（出隅部分補強配筋）

周　　囲

斜め補強筋

（開口の径５００程度の場合）

L1

床板厚さ　Ｄ

L1

L1

L1

L1

L3

L1

L1

斜　　め

注．L1≧L2とする。

出隅部分の補強筋

L1

Lo/4Lo/6

20d 20d

正　面

Lo

15d
ＬＣ

15d

連続端

θ=45°

L2がとれる場合でも柱中心線を

こえて中間折曲テール長150以上

又は180°フック付とする

2

+5d2L

L

2L

2
L

+5d

（梁主筋を折り曲げるとき）

つりあげ筋

2
L

2
L

+5
d

L

※　柱幅が大きくて、直線部だけで

2

15
0以

上 D

柱幅が大きい場合

柱幅

※

ＬＣ

ＣＡ短辺・長辺方向下端筋

L1/2

Ｌ

一般床版配力筋

L2

L1

L3

Ｌ

出隅部

※

継手位置は原則として下表による。

バーサポート

長　辺　方　向

短　辺　方　向

上端筋

25d

ａ　片持床スラブ

1L 75～100

標準継手位置

Ｂ

Ｂ

60

２（４）かぶり厚さの表、最少

かぶり厚さ以上とする。

120以上

よって切られる鉄筋と同じ鉄筋を

2D

D16

500

L1

L1

500

D10-＠150

D16

L1

開口をさけて補強する。

D16

D≦
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2DＨ

ho

L1

Ｈ

D≦
H≦

2D

L1

孔と孔のへりあき１００以上

注）設備の小開口が連続してあく場合は

縦、横、斜補強筋とは別に開口に

2L1

出隅受け部分

注．L1≧L2とする。
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D13

D13

D13

L1

L2
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D13

D13

ｔ

L2L2

D10＠400

D10＠600

D13

一般の場合

L2 L2
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L1

ｈ

D13

D10

ｔ

D13

L2L2

下部防水立上りのある場合

L1

L2L2

（但し、Ｈ＞800以上の場合、L2

10
0以

下

Ｈ

設計図による）

手摺

D13

L2Ｄ

150以上

L1

10
0以

下

パラペット

ｔは階高の1/100程度

L2

Ｈ

ｔ

Ｗ

D13

梁、又は床面に一段目を

横筋の配筋は上下端とも

スラブに上端筋がある場合

ｄ　壁と壁（平面図）

スリット部の鉄筋の被り厚さは
　同本数をハッチ部分に配置する。

　方向に出隅補強筋として出隅部の

※出隅受け部補強筋は、それぞれの

ａ　補強筋は各5-D10(3-D13)又はスラブ主筋の同一

径でL=1,500とし、上端筋の下に配筋する

柱又は梁にL1定着する

L2

L1/2

ｂ　※の個所（入隅）は各階補強する

10dかつ150以上

15d

L2 D13
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Lx
/4
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Ａ

Ａ

2

D13

Ｃ

Ａ Ly

15d
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/4

Lx

Lx/4

ＡＣ
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Ｃ

ｃ　床に

配置する。

ａ　梁に

D13

（設計図に記入のあるとき）

シングル配筋

D13

柱

L2

D13

柱に定着はシングル配筋とする

L2

L2

2-D13

スラブに上端筋がない場合

受筋Ｄ１０

イ は壁配筋と同じ
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超
え
る
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か

つ
中

心
線

L2

（非耐力壁とスラブが取り合う場合）

L2 150程度

ａ

L2

受筋D10

一本目を配置する。

鉄筋は柱面に

ｂ 柱に(平面図)
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500≦A

6-D16
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D13

≧L1
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≧L1
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≧L1
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・Ｄ≧400の場合は補強筋を３本とする。

・腹筋D10ピッチは、梁の腹筋と合せる。

・補強筋は、梁主筋の１段落し径（D16

・ハッチ部分は増打コンクリートを示す。

・梁下端増打コンクリートの場合も上端

・あばら補強筋は、梁と同径、同ピッチと

φ２

設計者又は工事監督員と打合せのこと。

貫通孔が連続して間隔等が取れない場合は、

パイプ型

将来増築予定のコンクリート増打ち部分は、

増築時の鉄筋継手工事を考慮して措置する

（使用するときには、設計者又は工事監督員の承諾を得ること）

記の位置、寸法によ
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50
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※
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※部分について計算で
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≧
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補強筋でD13はD16又は、
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縦　　筋　　ST　2-D13-3＠50

横　　筋　　2-(2-D13)
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上
縦筋

φ

補強筋

補強筋

梁端部（スパン1/10以内かつ2Ｄ以内）は避ける

但し　φ≦D/3とする
2-D13

L2

D13

L2

イ

Lo/4

折　　筋　　2-(2-D13)

80≦φ≦100

D/3

D13

L2

L2 イ

L2

L2かつ柱中心を超える

15
0程

度

ａ300

巾止メ筋 D10

あ
ば
ら
補
強
筋

Lo/4Lo/2

折　　筋　　2-(2-D13)

100＜φ≦150

Lo

望ましい範囲

斜　　筋　　4-(2-D13)

150＜φ≦250

(φ1+φ2)×3/2以上

φ１Ｄ

あばら補強筋

Ｄ

ａ

補強筋

30
0

　増打コンクリート補強と同様とする。

・ａは100～200程度。

　以上）とする。

　する。

（５）幅止めの筋の本数、加工

（６）土間コンクリート

（８）打継ぎ補強

（７）釜場

（１）柱

（４）あばら筋の型

（３）あばら筋、腹筋、幅止めの配置

（２）大梁主筋の継手

（１）定着

（５）床板段差

（４）床板開口部の補強

（３）片持スラブ出隅部補強

（２）屋根スラブの補強

（１）定着および継手

（３）手摺、パラペット

（４）コンクリートブロック帳壁

（２）スリット部

（１）定着

（３）既製品

（１）柱、梁 （２）地中梁 （３）床版、壁

（１）設置可能範囲

（２）鉄筋標準配筋

（２）梁

電気室　鉄筋コンクリート構造配筋標準図（2/2）

（　　　　　　　　　　　）１０．柱、梁増打コンクリート補強

７．大梁、小梁、片持梁 ８．床　版 ９．壁

（　　　　　　　　　　　　　  ）１２．増築予定

１１．梁貫通孔補強

釜　　　　石　　　　市

平田漁港海岸

其　8 配筋標準図（2/2）

全　15 枚ノ中 電気室

令和2年度

縮　尺

釜石市大字平田地内

図　示

鉄筋コンクリート構造

令和2年度平田漁港海岸災害復旧(電気室)工事
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